ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на обслуживание теплового пункта и обслуживание приборов учета тепловой энергии в здании поликлиники

1. Цели оказания услуг:
Поддержание в работоспособном состоянии, обеспечение безопасных, безаварийных условий эксплуатации оборудования и приборов контроля, управления и автоматизации ТП, а также обеспечение эффективного использования энергоресурсов. Ремонт или замену вышедшего из строя комплектующего оборудования. Ежегодная промывка и опрессовка системы отопления при подготовке к отопительному сезону. 
2. Требования к документам:
Документы и иные используемые документы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.
После завершения работ Исполнитель отдает Заказчику оформленный акт выполненных работ (оказанных услуг).
Сдача работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика.
3. Требования к оказываемым услугам, в том числе количеству, объему оказываемых услуг и к Исполнителю:
3.1. Руководство работой по техническому обслуживанию осуществляется Исполнителем, контроль осуществляется Заказчиком.
3.2. Исполнитель обязан в течение 2-х дней со дня заключения договора назначить ответственного представителя для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ по обслуживанию и решения иных вопросов.
3.3. Работы по техническому обслуживанию проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов:
· Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 2003г.;
· «Правила технической эксплуатации электроустановок», 2003г.;
· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СНиП 11-35-76 «Котельные установки» (изм.1);
· требования ПУБЭ;
· иная нормативно-техническая документация и иные требования правил эксплуатации.
3.4. Техническое обслуживание включает в себя:
· техническое обслуживание 2 раза в месяц;
· текущий ремонт оборудования ТП – по мере необходимости;
· устранение возникших неисправностей на оборудовании ТП;
· [bookmark: _GoBack]снятие и доведение до Заказчика показаний теплового узла учета;
· обслуживание (аварийное обслуживание) одного теплового пункта                
Оборудование и расходные материалы стоимостью от 10 000 (десяти тысяч) руб. 00 копеек Исполнитель осуществляет замену данного оборудования за счет средств Заказчика после согласования стоимости такого оборудования. Расходы по данному виду работы оформляются отдельным договором в случае согласования стоимости оборудования, подлежащего замене, Заказчиком. В случае, если Заказчиком стоимость оборудования не согласовывается, Заказчик самостоятельно осуществляет приобретение оборудования и передает его Исполнителю для замены. При этом, стоимость услуг по замене входит в основной договор по техническому обслуживанию теплового пункта.
	В случае аварийной остановки оборудования в течение 2 (двух) часов с момента обращения Заказчика производится инспекция оборудования и устранение всех неисправностей.
4. Основные требования к выполнению работ по промывке и опрессовке системы отопления:
4.1. Промывку системы отопления осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов.
4.2. При проведении данного вида работ необходимо пользоваться следующими документами:
4.2.1. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
4.2.2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
4.2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (вместе с "СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы).
4.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт промывки и  гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Подрядчика, и представителя ресурсоснабжающей организации.
4.4. Исполнитель обязан представить результат выполненных работ Заказчику путем составления и подписания обеими сторонами акта «О готовности к отопительному сезону 2021-2022гг.».
4.5. Работу Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.
4.6. Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки) силами Исполнителя.
4.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.
4.8. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а так же соответствующие действующим нормативам.
4.9. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг на срок 9-ти месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.
4.10. Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. Не допускать к производству работ на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ.
К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

	
	ВИДЫ РАБОТ

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ

	1.
	Промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления здания


	2.
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания

	3.
	Опрессовка и постоячная промывка системы отопления производится до 
полного осветления воды

	4.
	При возникновении порыва трубопроводов частичная замена до 5 м.                   

	5.
	Ревизия запорной арматуры

	6.
	Ревизия и регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек 
в технических подпольях

	7.
	Очистка грязевиков и воздухосборников

	8.
	Слив и наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром

	9.
	Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления 
на прочность и плотность

	10.
	Демонтаж перемычек несоответствующих «Правилам эксплуатации 
тепловых энергоустановок»

	11.
	Ревизия задвижек



5. Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2022г. включительно.
